YLeczna, dn 23.01.2012r.

Wojt Gminy Ludwin

Ocena obszarowa jakosci wody Gminy Ludwin

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lecznej w 2011r. na terenie Gminy Ludwin obejmowal nadzorem
wodociagi: Ludwin, Piaseczno, Dabrowa, Zezulin. Wodociagi sa administrowane przez Urzad Gminy Ludwin. Wodociagi
zbiorowego zaopatrzenia: Ludwin, Piaseczno, Dabrowa, Zezulin mieszcza si¢ w grupie wodociagéw produkujacych > 100m’
/d:

-wodociag Ludwin- 146,0 m’/d dla 653 mieszkaficow,
-wodociag Piaseczno-224,0 m’/d dla 1500 mieszkancow,
-wodociag Dabrowa-175,0 m’/d dla 1600 mieszkancow,
-wodociag Zezulin-158,0 m*/d dla 1132 mieszkaficow.

Jako$¢ wody z wodociggu Ludwin - na koniec 2011r odpowiadata wymaganiom okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z
pézn. zm.).

W wyniku dziatan podjetych przez Wéjta gminy Ludwin na ujeciu wody w Ludwinie w badanych probkach pobieranych w
punktach do sieci i na sieci zawarto$¢ manganu byla zgodna z wymaganiami obowigzujacego rozporzadzenia . Wydano
Decyzjg ONS.HK.721.9/10/11.0 dobrej wodzie.

Wobec Administratora prowadzono postgpowania administracyjne.
Do obowigzkéw Administratora nalezy zapewnienie odpowiedniej jakosci wody spelniajacej oczekiwania konsumentow.

Jako$§¢ wody z wodociggu Piaseczno na koniec 2011r. odpowiadata wymaganiom okreslonym w w/w rozporzadzeniu.

W ciagu roku stwierdzono obecnos¢ bakterii grupy coli w jednej probce.

.Obecno$¢ w wodzie bakterii grupy coli moze stanowi¢ potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzi
i moze by¢ zrédlem choréb zakaznych. Bakterie grupy coli nie powinny by¢ obecne w uzdatnionej wodzie, a ich wykrycie
sugeruje nicodpowiednie uzdatnianie, zanieczyszczenie po uzdatnianiu lub nadmierng zawartos$¢ substancji odzywczych w
wodzie.

Podejmowane dzialania naprawcze to: dezynfekcja, plukanie sieci.

Prowadzono post¢powanie administracyjne decyzja ONS-HK.721.3/4/11 z dnia 14.06.2011r.

Jako$éé wody z wodociggu Dabrowa we wszystkich prébkach pobranych w 2011r. odpowiadata wymaganiom okre§lonym w
w/w rozporzadzeniu.

Jako$¢ wody z wodociggu Zezulin we wszystkich prébkach pobranych w 2011r. odpowiadala wymaganiom okre$§lonym w
w/w rozporzadzeniu.

Dla w/w wodociagéw Wéjt Gminy Ludwin przeprowadzal oceny przydatno$ci wody w ramach kontroli wewnetrznej w
oparciu o otrzymywane Sprawozdania z badan wody (Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz.U. Nr 61, poz. 417 z pdzn. zm.; ustawa z 7 czerwca z 2007r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciek6w).

Jako$¢ wody dla obszaru Gminy Ludwin na koniec 2011r. z wodociagéw: Ludwin, Piaseczno, Dabrowa, Zezulin odpowiadata
wymaganiom okre$§lonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z pdzn. zm.).

PPIS w Legcznej oceng obszarowa wody na terenie Gminy Ludwin przeprowadzil w oparciu o Sprawozdania z badan wody w
ramach sprawowanego nadzoru i kontroli wewnetrznej prowadzonej przez Wojta Gminy Ludwin.
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