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P1 ~ pojemnosciowy, podgrzewacz wody V=5l firmy Stiebel Fltron ) dasrek laski 7 volineciany 160x30 =
N=2,0kH, 1x230V (lub inny réwnowazny) UsZeK_plask 2 ponkegiany [OXILC =
P2 ~ istniejgcy pojemnosciowy, podgrzewacz wody
Nr | Nazwa Pomieszczenia mwm_ﬁm PN OZNACZENIA
1 GARAZ NA WOZ STRAZACKI 300 Eﬂmua PRZYCISK WYLACZNIKA P.POZ. - Rozdzielnica ALFA 3 ZIP IP 44 UWAGA:
am " Wylacznik schodowy, podtynkowy, 10A, 250V llos¢ i typ przewodéw podano na schemacie instalacji elektrycznych - zgodnie z rys. nr E-01 i E-02
2 WC _/\_mmx_\z_um 200 > Projektowana rozdzielnica nascienna typu XL 160 4x24 o Wviacanik iednobi ik 10A 250V
] yiacznik jednobiegunowy, podtynkowy, 10A, - - .
3 KORYTARZ 100 _ﬁ_ Projektowana rozdzielnica nascienna typu RN 3x18-55 o ECO _us_% . ul. Utandw % Lublin 20-554
2 WC DAMSKI 200 lnA Wytacznik $wiecznikowy, podtynkowy, 10A, 250V Waldemar Paszkiewicz NIP 712-005-96-72, REGON 430337689
A INWESTOR:
5 ANEKS KUCHENNY 300 E===  Oprawa typu 7509001 SRN236.PA EVG —o” LACZNIK 1BIEG HERMETYCZNY GMINA LUDWIN m-c w
B .
6 SALA N_mw_N>Z 300 =] Oprawa typu CO1 2x36W IP 65 & LACZNIK SWIECZNIKOWY HERMETYCZNY UNN_N\,\,\M___MMMWMMMMM.—_H_me%_Vﬂ_.)zmoo
c . :
7 WIATROLAP 100 =] Oprawa typu BASE 1x22 IP 54 2 GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f PODWOINE MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY Z PRZEZNACZENIEM NA SWIETLICE WIEJSKA SKALA 1: 100
8 SALA SWIETLICY 500 &= Oprawa typu BASE 1x36 IP 54 —X GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f POJEDYNCZE wﬁwwy__uﬂo%ww%&zx_ 10 OBRED 21 ZEZ L N PIERAEEY SPECJALNOSC UPRAWNIENIA | DATA PODPIS
© ._|>W>m _ m” Oprawa typu 6735001 TR254.RPA g GNIAZDO WTYCZKOWE HERM. 1-f POJEDYNCZE Projekt wewnetrznych instalacji lektrycznych - rzut parteru BUDOWLANA BUDOWLANE
_ _ _ - - . . PROJEKTOWAL: mgrinz. specjalnose nrupr.
m Istniejacy naswietlacz EXIT Znak - kierunek ewakuacji ARTUR GOLONKA elekiryczna warotepoozes | 02.2013r.
Istniei swietleni d A 0 dut Aw 2h L. SPRAWDZIL: mgrinz. specjalnos¢
Ovn stniejaca oprawa o$wietleniowa sodowa w prawa awaryjna wyposarzona w modut Aw Uklad sieci: TN-S TOMASZ KUSMIERCZYK e 02.2013r.




